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tubo 1xØ25 2xcavo SAT

tubo 1xØ25 3xcavo SAT

montante impianto di terra:

tubo 1xØ25 -  cavo 1x16 mm²

montanti telefono:

tubo 2xØ16 -  cavo 2x2cp

videocitofono:

tubo 1xØ25 - 2xcavo BUS

montante SAT:

tubo 2xØ25 -  4xcavo coax SAT

montante TV:

tubo 1xØ25 -  1xcavo coax TV

tubo 1xØ25 1xcavo TV

tubo 1xØ25 1xcavo TV

montante impianto di terra:

tubo 1xØ25 -  1x16 mm²

montanti telefono:

tubo 4xØ16 -  4x2cp

videocitofono:

tubo 1xØ25 -  1xcavo BUS

montante SAT:

tubo 2xØ25 -  4xcavo coax SAT

montante TV:

tubo 1xØ25 -  1xcavo coax TV

montante impianto di terra:

tubo 1xØ25 -  1x16 mm²

montanti telefono:

tubo 6xØ16 -  6x2cp

videocitofono:

tubo 1xØ25 -  3xcavo BUS

montante SAT:

tubo 2xØ25 -  4xcavo coax SAT

montante TV:

tubo 1xØ25 -  1xcavo coax TV

montante impianto di terra:

tubo 1xØ25 - cavo 1x16 mm²

montante telefono:

tubo 1xØ16 - cavo 1x1cp

videocitofono:

tubo 1xØ25 - 1xcavo BUS

montante SAT:

tubo 2xØ25 -  4xcavo coax SAT

montante TV:

tubo 1xØ25 -  1xcavo coax TV

montante impianto di terra:

tubo 1xØ25 - cavo 1x16 mm²

montanti telefono:

tubo 2xØ16 - cavo 2x1cp

videocitofono:

tubo 1xØ25 - 2xcavo BUS

montante SAT:

2xØ25 -  4xcavo coax SAT

montante TV:

1xØ25 -  1xcavo coax TV

montante impianto di terra:

tubo 1xØ25 -  cavo 1x16 mm²

montanti telefono:

tubo 3xØ16 - cavo 3x1cp

videocitofono:

tubo 1xØ25 - 3xcavo BUS

montante SAT:

tubo 2xØ25 -  4xcavo coax SAT

montante TV:

tubo 1xØ25 -  1xcavo coax TV

montante luci scale:

tubo 2xØ25

luce   2x2,5 mm² + PE 2,5

ill. emerg. 2x1,5 mm² + PE 2,5

montanti energia:

tubo 8xØ25 - cavo 8x(2x1x10) mm²

montante impianto di terra:

tubo 1xØ25 - cavo 1x16 mm²

montanti telefono:

tubo 8xØ16 - cavo 8x2cp

videocitofono:

tubo 1xØ25 - 1xcavo BUS

montanti energia:

tubo 4xØ25 - cavo 4x(2x1x10) mm²

montante impianto di terra:

tubo 1xØ25 - cavo 1x16 mm²

montanti telefono:

tubo 4xØ16 -  4x1cp

videocitofono:

tubo 1xØ25 -  1xcavo BUS

montanti ascensore:

tubo 3xØ25

luce 2x1,5 mm² + PE 1,5

prese 2x2,5 mm² + PE 2,5

q.aascensore 4x4 mm² + PE 4

montante TV:

tubo1xØ25 -  1xcavo coax TV

montante SAT:

tubo 2xØ25 -  4xcavo coax SAT

montante SAT:

tubo 2xØ25 -  4xcavo coax SAT

montante TV:

tubo 1xØ25 -  1xcavo coax TV

Alimentazioni tubo 1xØ25:

Centraline TV-SAT 2x2,5mm²

linea luci vani tecnici 2x2,5mm²

linea prese vani tecnici 2x2mm²

giallo verde 1x4mm²

Alimentazioni tubo 1xØ25:

Centraline TV-SAT  cavo 2x2,5mm²

linea luci vani tecnici  cavo 2x2,5mm²

linea prese vani tecnici  cavo 2x4mm²

PE GV cavo 1x4mm²

montanti ascensore tubo 3xØ25:

luce 2x1,5 mm² + PE 1,5

prese 2x2,5 mm² + PE 2,5

q.aascensore 4x6 mm² + PE 4

interruttori amtd

protezione dei

montanti

CONDUTTORE DI TERRA 16 mm²

PE cavo GV 16 mm²

tubo 1xØ25

PE cavo GV 16 mm²tubo 1xØ25

PE cavo GV 16 mm²

PE cavo GV 2,5 mm²

PE cavo GV 4 mm²

montante luci scale tubo 2xØ25

luce   2x2,5 mm² + PE 2,5

ill. emerg. 2x1,5 mm² + PE 2,5

montante generatore FTV:

tubo 1xØ25 -  2x6 mm²

punto di

connessione

generatore ftv

linea da Generatore FTV tubo 1xØ25

cavo 2x6 mm²

tubo 1xØ25 3xcavo SAT

tubo 1xØ25 1xcavo TV

montanti energia:

tubo 3xØ25 - cavo 3x(2x1x10) mm²

montanti energia:

tubo 2xØ25 - cavo 2x(2x1x10) mm²

montanti energia:

tubo 1xØ25 - cavo 1x(2x1x10) mm²

montanti energia:

tubo 6xØ25 - cavo 6x(2x1x10) mm²

montanti energia:

tubo 4xØ25 - cavo 4x(2x1x10) mm²

montanti energia:

tubo 2xØ25 - cavo 2x(2x1x10) mm²

tubo 1xØ16 cavo 1x1cp

tubo 1xØ25  1xcavo BUS

tubo 1xØ25 cavo 2x10 mm² + PE 10

tubo 1xØ16 1x1cp

tubo 1xØ25  1xcavo BUS

 cavo tubo 1xØ25 2x10 mm² + PE 10 mm²

tubo 1xØ16 cavo 1x1cp

tubo 1xØ25  1xcavo BUS

tubo 1xØ25 cavo 2x10 mm² + PE 10

tubo 1xØ16 1x1cp

tubo 1xØ25  1xcavo BUS

 cavo tubo 1xØ25 2x10 mm² + PE 10 mm²

tubo 1xØ16 cavo 1x1cp

tubo 1xØ25  1xcavo BUS

tubo 1xØ25 cavo 2x10 mm² + PE 10

tubo 1xØ16 1x1cp

tubo 1xØ25  1xcavo BUS

 cavo tubo 1xØ25 2x10 mm² + PE 10 mm²

tubo 1xØ16 cavo 1x1cp

tubo 1xØ25  1xcavo BUS

tubo 1xØ25 cavo 2x10 mm² + PE 10

tubo 1xØ16 1x1cp

tubo 1xØ25  1xcavo BUS

 cavo tubo 1xØ25 2x10 mm² + PE 10 mm²

tubo 1xØ25 2xcavo SAT

tubo 1xØ25 3xcavo SAT

tubo 1xØ25 1xcavo TV

tubo 1xØ25 1xcavo TV

tubo 1xØ25 2xcavo SAT

tubo 1xØ25 3xcavo SAT

tubo 1xØ25 1xcavo TV

tubo 1xØ25 1xcavo TV

tubo 1xØ25 2xcavo SAT

tubo 1xØ25 3xcavo SAT

tubo 1xØ25 1xcavo TV

tubo 1xØ25 1xcavo TV

tubo 1xØ16 cavo 1x1cp

tubo 1xØ25  1xcavo BUS

tubo 1xØ25 cavo 2x10 mm² + PE 10

tubo 1xØ16 cavo 1x1cp

tubo 1xØ25  1xcavo BUS

tubo 1xØ25 cavo 2x10 mm² + PE 10

tubo 1xØ16 cavo 1x1cp

tubo 1xØ25  1xcavo BUS

tubo 1xØ25 cavo 2x10 mm² + PE 10

tubo 1xØ16 cavo 1x1cp

tubo 1xØ25  1xcavo BUS

tubo 1xØ25 cavo 2x10 mm² + PE 10

tubo 1xØ25 3xcavo SAT

tubo 1xØ25 1xcavo TV

tubo 1xØ25 3xcavo SAT

tubo 1xØ25 1xcavo TV

tubo 1xØ25 3xcavo SAT

tubo 1xØ25 1xcavo TV

 4x6 mm² + PE 4 mm²

 4x6 mm² + PE 4 mm²

v-citof.

UNITÀ ABITATIVE "A"

UNITÀ ABITATIVE "C" (edificio 1)

UNITÀ ABITATIVE "B" (edificio 2)

PARETE OVEST VANO SCALA (edificio 1

PARETE EST VANO SCALA (edificio 2)

VANO

Aascensore

FASCIA 150 cm PER LA

POSA DELLE TUBAZIONI
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n. 2 PICCHETTI DISPERSORI A CROCE h=2 m

INFISSI NEL TERRENO
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UNITÀ ABITATIVE "B" (edificio 1)

UNITÀ ABITATIVE LATO "C" (edificio 2)

AL PIANO DISTRIBUZIONE IN TUBO RIGIDO A

VISTA

AL PIANO

I TRATTI DI COLLEGAMENTO ALLE

MONTANTI VERTICALI SONO IN

TUBO A VISTA ENTRO IL

CONTROSOFFITTO

PARETE EST VANO SCALA (edificio 1

PARETE OVEST VANO SCALA (edificio 2)

FASCIA 150 cm PER LA

POSA DELLE TUBAZIONI

id

id

id

TUTTI I CONDUTTORI

DI TERRA PER LE

UTENZE DEL PIANO

INTERRATO

ILLUMINAZIONE AREA PARCHEGGI

CANCELLO MOTORIZZATO

DIVISORE

AMPLIFICATORE

out: 105 dBV

8-24 dB

LNB a 4 USCITE

ALIMENTATORE

IN 230Vac  OUT +15V

SWITCH DI PIANO

PASSANTE

-3dB

PARABOLA

PRESE UNITÀ C

PRESE UNITÀ A

PRESE UNITÀ B

SWITCH DI PIANO

PASSANTE

SWITCH DI PIANO

PASSANTE

PRESE UNITÀ C

PRESE UNITÀ A

PRESE UNITÀ B

SWITCH DI PIANO

PASSANTE

SWITCH DI PIANO

PASSANTE

PRESE UNITÀ C

PRESE UNITÀ A

PRESE UNITÀ B

SWITCH DI PIANO

PASSANTE

SWITCH DI PIANO

TERMINALE

PRESE UNITÀ C

PRESE UNITÀ A

PRESE UNITÀ B

SWITCH DI PIANO

TERMINALE

15 m

PIANO QUARTO

PIANO TERZO

PIANO SECONDO

PIANO PRIMO

PIANO COPERTURA

SCHEMA IMPIANTO CENTRALIZZATO TELEVISIVO SATELLITARE

2 MONTANTI 4 CAVI

N.B. lo schema è valido per edificio 1 ed edificio 2.

le prese interne sono derivate direttemente dallo switch di piano

tutti i collegamanti sono in cavo coassiale 6,6 mm

-15dB

-3dB

-3dB

-10dB

-10dB

-2dB

-15dB

-2dB

-10dB

-2dB

-10dB

Attenuazioni cavo 100 m:

50MHz = 3,8dB

100MHz = 5dB

470MHz = 11,5dB

860MHz = 16,5dB

1000MHz = 18dB

1750MHz = 24,5dB

2150MHz = 26,8dB

3000MHz = 31,8dB

ALIMENTATORE

IN 230Vac  OUT +15V

ANTENNA BANDA III

guad. 9,6 dBi

ANTENNA UHF

guad. 13,1-19.6 dBi

DIVISORE

DERIVATORE

-3 dB

-14 dB-14 dB

DERIVATORE

-3 dB

-14 dB-14 dB

DERIVATORE

-4 dB

-10 dB

-10 dB

DIVISORE

-4 dB-4 dB

DERIVATORE

-12 dB

-12 dB

-12 dB

-12 dB-12 dB

DERIVATORE

-12 dB

-12 dB

-12 dB

-12 dB-12 dB

DERIVATORE

-12 dB

-12 dB

-12 dB

-12 dB-12 dB

DERIVATORE

-12 dB

-12 dB

-12 dB

-12 dB-12 dB

-14 dB

-14 dB

-14 dB

-14 dB

-10 dB-10 dB

-12 dB

-12 dB -12 dB

-12 dB

-12 dB -12 dB

-12 dB

-12 dB -12 dB

-12 dB

-12 dB -12 dB

AMPLIFICATORE

out: 120 dBV

Attenuazioni cavo 100 m:

50MHz = 3,8dB

100MHz = 5dB

470MHz = 11,5dB

860MHz = 16,5dB

1000MHz = 18dB

1750MHz = 24,5dB

2150MHz = 26,8dB

3000MHz = 31,8dB

DERIVATORE

DERIVATORE

DERIVATORE

DERIVATORE

DERIVATORE

DERIVATORE

DERIVATORE

DERIVATORE

DERIVATORE

DERIVATORE

-4 dB -4 dB

PIANO QUARTO

PIANO TERZO

PIANO SECONDO

PIANO COPERTURA

UNITÀ AUNITÀ C

UNITÀ AUNITÀ C

UNITÀ AUNITÀ C

UNITÀ AUNITÀ C

DERIVATORE

UNITÀ B

UNITÀ B

UNITÀ B

UNITÀ B

SCHEMA IMPIANTO CENTRALIZZATO TELEVISIVO

2 MONTANTI

N.B. lo schema è valido per edificio 1 ed edificio 2.

le prese interne sono derivate dal derivatore istallato nell'unità abitativa

EDIFICIO 1 EDIFICIO 2

U.A. A

U.A. B U.A. C

U.A. A

U.A. BU.A. C

PIANO QUARTO

PIANO TERZO

PIANO SECONDO

PIANO PRIMO

DERIVATORE

4 USCITE

PIANO TERRA

DERIVATORE

4 USCITE

 UNITÀ C

DERIVATORE

4 USCITE

230V

ADATTATORE

VIDEO

ALIMENTATORE

ATTUATORE

CANCELLO CARRBILE

PULSANTIERA

ESTERNA

BUS 2 FILIBUS 2 FILI

2 FILI

2 FILI

2 FILI

2 FILI

2 FILI

2 FILI

2 FILI

2 FILI

2 FILI

 UNITÀ A

 UNITÀ C

2 FILI

 UNITÀ C

2 FILI

 UNITÀ C

2 FILI

 UNITÀ A

 UNITÀ A

 UNITÀ A

BUS 2 FILI

BUS 2 FILI+2 FILI

 UNITÀ B

 UNITÀ B

 UNITÀ B

 UNITÀ B

SCHEMA IMPIANTO VIDEOCITOFONO

PULSANTIERA

PORTONE

B
U

S
 
2
 
F
I
L
I

2 FILI

2 FILI

N.B. Tutti i collegamenti sono in cavo tipo BUS 2 conduttori intrecciati 0,5 mm²,isolamento

450/750V. Evitare l'installazione entro condutture con cavi di energia ad eccezione di 

quelli derivati dall'alimentatore del sistema.
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