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Sup. di aerazione 3000cmq realizzata a filo soffitto.

Ø 1"1/2

valvola d'intercettazione gas a
chiusura manuale alloggiata in
cassetta metallica aerata e munita di
sportello frangibile
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SCALA B

INGRESSO SCALA B

H. 11,05 m

H. 3,77 m

H. 4,45 m
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CENTRALE
TERMICA

dettaglio CENTRALE TERMICA
scala 1.50

planimetria generale PIANO TERRA
scala 1.200

VANO CONTATORE
GAS METANO
70x60x100 cm

CONDOTTA INTERRATA
GAS METANO

PE80, PN16 - DN75
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GAS METANO
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giunto transizione PE/acciaio

giunto transizione PE/acciaio
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GAS METANO
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