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VIALE MARCONI

Rampa

TAVOLA
VARIANTETAV. 1.1 Perizia
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Dott.ssa Santa Scommegna
Ing. Lorenzo Sinisi

Cassandro s.r.l.
Arch. Mauro Mennitti

Pavimentazione da Sostituire
Giardino d'inverno

Sala Consultazione Sala Consultazione

Archivio Catalogazione

Accettazione

Percorso
Percettivo
Ragazzi

Ingresso

Sala Espositiva

Anti Bagno

Wc

Wc
Dis.

Storyboard
Storytelling

Sala Degustazione Percettiva
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La parete ed il controsoffitto EI 90 di delimitazione del comparto antincendio e coincidente con l'anti bagno sarà

realizzata come in elaborati grafici al fine di garantire le caratteristiche di tenuta e isolamento richieste. L'altezza della

parete EI 90 è stata ridotta a m 2.60 al fine di poter ottenere la certificazione richiesta.

PLANIMETRIA CON INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI

Alimentazione Uffici Anagrafe

Basolato interessato da rimozione e recupero

Pavimentazione in marmette da sostituire

Nuova alimentazione

Passaggio Linea su marcapiano Alimentazione Sede Boy-Scout
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Pavimentazione da sostituire
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